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H Altura de carga sobre el vertedero 
B Ancho del canal de llegada al vertedero 
θ Ángulo Tetha 
b Base, ancho, o longitud de cresta del vertedero 
Q Caudal o gasto 
k Coeficiente  
Cd Coeficiente de descarga 
dA Diferencial de área  
dQ Diferencial de caudal 
L Distancia mínima, aguas arriba del vertedero, d 
ec.  Ecuación 
n Exponente 
g Gravedad, para este caso 9,81 m/s2 
l Litros  
N Número de contracciones de un vertedero 
rectangular 
ϒ Peso específico 
1H:4V Relación de los lados de los vertederos trapezoidales 
tipo Cipolleti 
s Segundo 
Vo Velocidad de aproximación  del flujo, medida en una 









Aforo Conjunto de operaciones para determinar el caudal  
en un curso de agua, para un nivel observado. 
 
Azolves Lodo, arena o cualquier otro material que obstruye un 
conducto de agua. 
 
Bisel                             Corte oblicuo en el borde de una superficie. 
 
Canal                                 Es un conducto en el cual el líquido fluye con una 
superficie libre. 
 
Caudal También denominado gasto. Se define como el 
volumen de agua que pasa por la sección transversal 
del cauce por unidad de tiempo, y se expresa en m3/s 
o l/s. 
 
Cresta Es el borde horizontal sobre el cual circula el agua, 
también llamado umbral. 
 
Corriente Movimiento de traslación de un fluido en una 
dirección determinada. 
 
Fluido Sustancia que se deforma continuamente al ser 




Flujo Movimiento de un fluido que atraviesa una sección 
transversal.  
 
Sedimentos Material sólido que es transportado por una corriente 
de agua y se posa en el fondo de los ríos o canales. 
 










En ingeniería hidráulica es necesario determinar, de manera precisa, los 
caudales en cauces y canales. Estos han diseñado  distintos tipos de  
dispositivos para medirlos, y generar valores de caudales confiables, así como 
para evitar desperdicios del agua  líquido vital para la sobrevivencia de la 
población. Uno de estos dispositivos son los vertederos. Estos son ampliamente 
utilizados por la facilidad  de instalación y precisión en los aforos.   
 
Lo anteriormente expuesto hace que la investigación se centre en 
determinar si la ecuación teórica dada, en los textos para determinar caudales 
en los vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, generan valores confiables de los 
mismos. Para ello se realizan ensayos  que proporcionan datos de coeficientes 
de descarga para diferentes bases de vertederos, permitiendo calibrar la 
ecuación teórica y obtener nuevos modelos matemáticos que serán empleados.  
Esto para obtener el cauda real que circula por estas estructuras. 
 
En el capítulo 1 se muestra una breve explicación de la importancia de la 
medición de caudales y las definiciones. Así como ventajas  y ecuaciones para 
los diferentes tipos vertederos existentes. 
 
En el capítulo 2 se encuentra lo relacionado a los vertederos 
trapezoidales tipo  Cipolleti. Además de la deducción de la ecuación teórica, y lo 
referente a la instalación, dimensiones de los mismos y proceso de diseño y 
construcción de los vertederos. 
 
XVI 
En el capítulo 3 se presenta la calibración de los vertederos mediante 
aforos volumétricos, en donde se varía la base y las alturas de carga. Estos 
resultados servirán para obtener coeficientes de descarga que nos permitan 
obtener ecuaciones experimentales que den como resultado datos de caudal 
con mayor precisión respecto a los reales. Todo esto haciendo uso de la 
tecnología empleada hoy en día como lo son los programas de Excel y SPSS, 








Elaborar distintos vertederos trapezoidales tipo Cipolletti  de pared 
delgada de ancho variable, calibrándolos mediante ensayos  en el Laboratorio 




1. Construir vertederos trapezoidales tipo Cipolleti con ancho  variable, y 
estudiarlos experimentalmente como estructuras hidráulicas, concebidas 
para el control de niveles y medición de caudales.  
 
2. Comparar los caudales obtenidos en las ecuaciones teóricas, con los 
obtenidos de forma experimental, realizando los  ensayos respectivos  en 
el Laboratorio de Hidráulica. 
 
3. Comprobar si el coeficiente de descarga permanece en un rango 
aceptable, para los distintos anchos de solera. 
 
4. Determinar un coeficiente de descarga general mediante ensayos de 
laboratorio, que afecte a las ecuaciones teóricas de los textos y así 
reducir el error que generan estas ecuaciones. 
 
5. Determinar ecuaciones experimentales para la descarga de los 
vertederos trapezoidales, utilizando programas estadísticos. 
XVIII 
6. Elaborar una fuente de consulta sobre este tipo de vertedero. Para así 










En ingeniería hidráulica se cuenta con diferentes dispositivos para medir 
caudales en cauces naturales y artificiales. Dentro estos dispositivos se 
encuentran los vertederos, los cuales aparte de  ser utilizados para la medición 
de caudales. También sirven para controlar el nivel de agua (vertederos de 
presa). Estos dispositivos  funcionan como una pared retenedora, la cual puede 
tener diferente sección (rectangular, triangular, trapezoidal, entre otras), que 
intercepta la corriente, causando elevaciones en el nivel de aguas arriba. 
 
En los vertederos el caudal es en función de la variable "H", cuya variable 
indica el espesor de lámina o  tirante de agua medida desde la cresta del 
vertedero. Este a su vez puede ser fabricado de diversos materiales entre los   
cuales se encuentran los siguientes: placas de metal, plástico, madera y fibra 
de vidrio. 
 
La importancia de las mediciones de caudal es ampliamente delicado. 
Para ello se deben de utilizar métodos con bastante precisión para realizar los 
aforos, debido a que  es muy importante tener un control sobre el uso del agua 
que circular en un río o  cualquier otro cuerpo de agua, incluso suelen aplicarse 
hasta en sistemas de tratamiento de aguas residuales.  
 
Sabiendo lo importante que es conocer el caudal y la aplicación de 
métodos precisos y rigurosos,  este trabajo se enfoca en  la calibración de 
vertederos trapezoidales tipo Cipolleti de pared delgada, variando en los 
ensayos únicamente el ancho (longitud de cresta). Posteriormente al analizar  
los datos arrojados por los ensayos, se logran obtener resultados satisfactorios 
XX 












1. MEDICIÓN DE CAUDALES 
 
 
1.1. Hidrometría  
 
Es una rama de la hidrología. Esta se encarga de medir, calcular y 
analizar el flujo de agua que circula por la sección transversal previamente 
establecida. Puede ser en un canal (trapezoidal, rectangular, triangular, entre 
otras), una tubería, o bien por la sección transversal de un río, en un tiempo 
dado. 
La hidrometría es utilizada ampliamente en la obtención de los 
volúmenes por unidad de tiempo. Esto en diversidad de obras de ingeniería 
civil. 
 Asimismo, la hidrometría tiene como función principal proveer datos 
veraces, planificar, ejecutar y procesar la información obtenida. Esto para lograr 
mayor eficiencia en el manejo del flujo de agua. 
 
1.2.  Importancia de  la medición de caudales 
 
A través de los años, el ser humano ha tenido  la necesidad de medir  el 
caudal de agua que le sirve para satisfacer sus necesidades cotidianas. Cabe 
destacar que al determinar el volumen de agua, que circula por los diferentes 
cuerpos de agua y canales, este podrá utilizar de forma eficiente sus recursos 
hídricos. Evitando así el desperdicio de los mismos. 
Debido a ello  en Ingeniería es de mucha importancia realizar la medición 
de los caudales de agua. Los resultados sirven  como fuente de información 
para el ajuste del pronóstico de la disponibilidad del flujo y para la organización 
2 
de los sistemas de almacenamiento y distribución  de agua en las comunidades. 
Se logra así una mayor eficiencia en el uso y distribución del flujo. 
 
1.3. Vertederos de cresta delgada como medidores de flujo en canales 
abiertos 
 
Los vertederos son las estructuras más sencillas y por lo tanto las más 
utilizadas para medir caudales en canales abiertos. Constan de una sección 
transversal de geometría definida por la que escurre el flujo de agua, 
manteniéndose la superficie libre del agua. El borde por el que fluye el agua se 
llama cresta.  
Existen varias  secciones geométricas de vertedores  entre las cuales 
están la rectangular, triangular, tipo sutro, trapezoidal (Cipolleti). Estas 
estructuras son de fácil fabricación, y  son hechos de placas de metal, madera, 
plástico y fibra de vidrio. En algunas ocasiones, el vertedero está hecho de 
concreto o mampostería. 
Para determinar el caudal que escurre por el vertedero, basta con conocer 
la carga de agua (altura) H que pase por el vertedero en un determinado 
momento. Se utiliza la ecuación que le  corresponda dependiendo de  la 
















Fuente: elaboración propia, con base en  MARBELLO PEREZ, Ramiro. Manual de 
prácticas de laboratorio de Hidráulica. Empleando AutoCAD 2015. 
 
Donde 
   b = longitud de la cresta del vertedero  
     B = ancho del canal de acceso  
               H = altura de carga 
     a = carga sobre la cresta  
              P = altura o cota de la cresta, referida al fondo del canal  
               L = distancia mínima, aguas arriba del vertedero, L ≥ 4a  






1.3.1. Clasificación de los vertederos 
 
Estos se pueden clasificar dependiendo de varios factores a tomar en 
cuenta. Estos son:  
 
1.3.1.1. Vertedero de lámina libre 
 
Es aquel cuya lámina vertiente toma una forma de caída natural y además, 
el nivel de aguas abajo es inferior a la altura de la barrera. 
 









Fuente : elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
1.3.1.2. Vertedero con lámina sumergida 
 
 Es aquel cuya lámina vertiente queda sumergida, es decir, cuando el nivel 















Fuente : elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
También se clasifican por el espesor de la pared. Estos son: 
 
1.3.1.3. Vertedero de pared gruesa 
 
Desaguan caudales grandes, y son empleados como parte de una presa u 
otra estructura hidráulica para control del nivel. Pueden emplearse como 
medidores de flujo; pero dan menos precisión que los de pared delgada. Estos 
como se ha dicho, se prefieren en dichas aplicaciones. 
 












Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
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1.3.2. Vertederos de pared delgada 
 
Se les llama así a los vertederos que son construidos de una hoja de 
metal o cualquier otro material, de pequeño espesor y biselado. Estos permiten 
que el flujo de agua salte con total libertad conforme deja la cara aguas arriba 
del vertedero. A  este tipo de estructura de medición también es conocido como 
vertedor de cresta afilada.  
Muchas veces el término “cresta afilada” causa  gran confusión, esto 
porque hace creer que la cresta del vertedero debe afilarse como la hoja de una 
navaja, lo cual es totalmente falso. 
En la parte superior del vertedero que está en contacto con la lámina de 
fluido suele ser. Una chapa de unos 5 mm de espesor de un material como el 
acero inoxidable y achaflanada (arista viva). Técnicamente, esta chapa es el  
vertedero y en ella se practican las diversas aperturas (rectangular, triangular, y 
otras).  
Los vertederos de pared delgada se utilizan para medir caudales. En los 
vertederos rectangulares sin contracción lateral, la exactitud de la medida 
solamente se puede garantizar si el vertedero está bien ventilado. La ventilación 
o comunicación con la atmósfera, que debe tener todo vertedero sin contracción 
lateral, tiene por objeto introducir aire debajo de la lámina de agua vertiente. 
Esto con un tubo de ventilación colocado en la cresta.  
 
1.3.3. Ventajas y desventajas de los vertederos de cresta 
delgada 
 
Estos dispositivos presentan una gran ventaja con respecto a otros 
dispositivos de medición de caudal. Asimismo, como todo sistema posee ciertas 
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o Simplicidad y sencillez  de construcción 
 




o Los vertederos de cresta delgada son de alta confiabilidad para las 




o Causa que se inunde la red de canales 
 
o Pequeños niveles de ahogamiento que se presentan agua abajo, 
sobre la cresta vertedora 
 
o Necesidad de saltos grandes de agua, con considerable pérdida 
de altura, que hace su empleo impracticable en terrenos nivelados 
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o Acumulación de grava arena y limos, aguas arriba del vertedero, lo 
que resta exactitud a las mediciones 
 
o Pocos sitios para llevar a cabo su construcción 
 
1.3.4. Mantenimiento de  vertederos de cresta delgada 
 
Este mantenimiento es muy simple. El procedimiento es el siguiente: 
 
 Eliminar los azolves del canal de llegada. 
 
 Verificar que la forma de la cresta vertedora no pierda su perfil. Se debe   
limpiar con regularidad eliminando la acumulación de óxido. Si la 
estructura ha sufrido daños importantes, será necesario desecharla y 
adquirir una nueva.  
 
 Limpiar las escalas antes de iniciar una medición y verificar su nivelación 
constantemente. 
 
 Si la estación de aforo posee un limnímetro instalado se debe verificar, 
que el sistema de vaso comunicante, esté funcionando correctamente, 
antes de iniciar la medición. 
 
 Recomendación para la selección de vertedero de pared delgada, en 
función del caudal máximo: para seleccionar adecuadamente el tipo de 
vertedero de pared delgada en función del caudal máximo que circula en 
un canal, se deben seguir las siguientes recomendaciones:  
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o Para pequeños caudales (menores a 30 I/s) se recomienda la 
instalación de un  vertedero triangular. 
 
o Para caudales que estén en el rango entre 30 I/s a 300 I/s se 
pueden emplear vertederos rectangulares, trapezoidal tipo 
Cipolleti o triangular. Aunque se ha observado que para este tipo 
de dispositivos de aforos, el vertedor triangular facilita su 
construcción. 
 
o Para caudales mayores a 300 I/s se pueden emplear los 
vertederos rectangulares o trapezoidales tipo Cipolleti. 
 
1.3.5. Secciones típicas 
 
Los vertedores de pared delgada se clasifican dentro de cuatro categorías. 
Esto depende de la forma geométrica de su sección transversal que presentan 
al flujo y son:  
1.3.5.1.  Vertedero rectangular con contracciones 
 
Presenta una abertura de forma rectangular que no ocupa el ancho total 
del canal. 
Las contracciones ocurren en los vertederos cuyo ancho es inferior a la del 
canal en que se encuentra instalados  (b<B),  también denominado longitud de 
cresta (b) < ancho del canal de entrada (B), es decir, el paso se cierra en 
ambos lados (debido a las contracciones) y permite que la lámina vertiente se 
contraiga en el sentido horizontal (fig. 5 ) .  
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
Donde 
  b = longitud de la cresta del vertedero 
  H = altura observada 
 
 Ecuación para determinar el caudal en vertederos rectangulares con 
contracciones. 
 
La ecuación, para determinar el caudal en vertederos rectangulares, es:  
 
   
 
 
   √   
      1 
 
 
                                            
1
 SOTELO ÁVILA, Gilberto. Hidráulica General 1. p. 243. 
11 
Ahora bien si el vertedero está limitado lateralmente, como ocurre cuando 
se realiza un corte rectangular en una pared vertical, la lámina vertiente 
experimenta una contracción lateral. Esto da como resultado un menor caudal 
por unidad de longitud de la cresta del vertedero. Esto debido a que la longitud 
efectiva de la cresta disminuye.  
Para un vertedero limitado por contracciones laterales,  el caudal obtenido 
es menor, debido a que la longitud efectiva de la cresta disminuye. Para ello 
James Francis, determinó que esta disminución es igual  a (NH/10), siendo N  el 
número de contracciones laterales que posee el vertedero. Siendo entonces la 
longitud efectiva para N contracciones: 
Entonces   
     
  
  
    2
 
Para un vertedero rectangular  con N contracciones, se sustituye b’  en  b 
en la ecuación anterior, quedando:  
   
 
 
  (  
  
  
)√       
Cd =  toma un valor de 0,6227428. 
 
    
 
 
             (  
  
  
)√           
       (       )        3 
 
 
                                            
2
 MARBELLO Pérez, Ramiro. Manual de prácticas de laboratorio de hidráulica. p. 20. 
3
 LUX MONROY, Manuel Agustín. Medidores de flujo en canales abiertos. p.13. 
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 Donde 
  Q = caudal en m3/s 
  Cd = coeficiente de descarga 
  N = número de contracciones del vertedero 
  b = longitud de la cresta del vertedero, en metros 
  H = altura observada, en metros 
 
1.3.5.2. Vertedero rectangular sin contracciones 
 
Este vertedero abarca todo el ancho del canal de paredes verticales, es 
decir  si el ancho de la abertura del vertedero  es igual al ancho del canal de 
llegada. Cabe destacar que para  este caso se debe asegurar la ventilación de 
la superficie inferior de la lámina vertiente. 
 Determinación de la ecuación para obtener el caudal,  despreciando la 
velocidad de aproximación 
 
La ecuación para  un vertedero rectangular  es:   
 
   
 
 
   √  *√(  









+   4 
 
  
                                            
4
 MARBELLO PÉREZ, Ramiro. Manual de prácticas de laboratorio de hidráulica. p. 16. 
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La velocidad inicial es tan pequeña que puede despreciarse. Entonces la 
ecuación para vertederos sin contracciones esta dada por:  
   
 
 
   √   
    
Cd =  toma un valor de 0,6227428. 
                5 
Donde 
          Q = caudal en m3/s 
b = longitud de la cresta del vertedero, en metros 
H = altura observada, en metros 
 







 Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
                                            
5
 METCALF, Leonard; EDDY, Harrison. Tratamiento y depuración de las aguas residuales.  
,,p. 92. 
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1.3.5.3.  Vertedero triangular 
 
Esta sección se obtiene al hacerle a la placa (lámina)  un corte triangular, 
con la base invertida. Su ventaja radica en la facilidad que ofrece para medir 
gastos pequeños con gran precisión y cubrir un rango amplio. Siendo más 
preciso que el rectangular, puesto que para un mismo caudal, los valores de h 
son mayores. Comúnmente se emplea con un ángulo de 90°, pero se pueden 
usar otros ángulos para cubrir otros objetivos. 










Fuente: elaboración propia realizada con base en AGUILAR CHÁVEZ, Ariosto. Vertederos. 






 Determinación de la ecuación para obtener el caudal en vertederos 
triangulares. 
 
La ecuación para determinar el caudal en vertederos triangulares es:  
 
   
 
  
   √      (
 
 
) (    )  6 
Si  
 θ = 90°, tan (  / 2) = 1 , para 0,05 m ≤ H ≤ 0,25m,  y Cd = 0,593
 7
 
Quedando finalmente la expresión para vertederos triangulares: 
   (     )  
 
  
√ (    )     (   ) (    ) 
       ( 
   )   8 
Donde 
  Q = caudal, en m3/s 
  Cd =coeficiente de descarga (experimentalmente determinado) 





                                            
6
  SOTELO ÁVILA, Gilberto. Hidráulica General 1. p. 251. 
7
  MARBELLO PÉREZ, Ramiro. Manual de prácticas de laboratorio de hidráulica. p. 26. 
8
,,METCALF, Leonard; EDDY, Harrison. Tratamiento y depuración de las aguas residuales.  
n p. 93. 
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2.1.  Definición de vertederos Cipolleti 
 
El vertedero trapezoidal difiere del rectangular en que sus lados se hallan 
inclinados en vez de ser totalmente verticales. A los lados de estos vertederos, 
por lo regular se les da una inclinación de cuatro unidades verticales por cada 
unidad unidad horizontal (1H:4V). La pendiente asi obtenida es prácticamente 
suficiente para compensar el efecto de las contracciones laterales. Cuando se 
hace esto se dice que el vertedero es del tipo Cipolleti. 
 
El ingeniero Cesare Cipolleti (1886)9 asumió que por causa de incremento 
de contracciones de los lados  de la carga incrementada, el decremento de 
descarga sobre un vertedero rectangular completamente contraído con un 
ancho b, sería compensado por el aumento de descarga por causa de  la 
inclinación de los lados de la sección de control. Esta compensación entonces, 









                                            
9











   
 
2.2.  Ecuación para determinar el gasto (caudal) en vertederos 
trapezoidales 
 
Como bien se mencionó anteriormente, la característica de estos 
vertederos es que en sus lados guardan una relación 1:4. La obtención de esta 
relación se indica a continuación: 
 







Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
Fuente: elaboración propia con base en MARBELLO PEREZ, Ramiro. Manual de 
prácticas de laboratorio de Hidráulica, empleando AutoCAD 2015. 
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Aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 0 y 1, despreciando las 
pérdidas de carga, se tiene:  
   
  
 
   
   
  








Reemplazando, se tiene 
 
  
 (   )
 
   
   
  
 (   )  
 (   )
 
   






   
  
     
   
  
    
Donde 
           =  coeficientes de corrección por energía cinética  
   = velocidad de aproximación   
  
El mayoría de casos vo se desprecia por ser muy pequeña en comparación 
con v1. En flujos turbulentos y uniformes los coeficientes de coriolis son 
aproximadamente iguales a 1. 
 
Despejando  v1 de la ecuación anterior, quedando 
 
v1 √        
Pero     = 0 , entonces 
 
v1 √    
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El caudal se obtiene de 
 
        
Para determinar dA se empleará la figura 9 
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Resultando 
   [      (
 
 
) (   )]    
Se puede definir ahora la expresión  
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Integrando 
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Quedando finalmente las expresiones de los vertederos rectangulares y 
triangulares: 
 
   
 
 
 √       
 
  
√      (
 
 
) (    ) 
Como se menciona anteriormente. La geometría de este vertedero es tal 
que el trapecio tiene taludes laterales 1H:4V. El procedimiento seguido por  el 
ingeniero Cipolleti para determinar la pendiente del talud lateral en su vertedero. 
Este fue el siguiente: 
 
 Incremento del caudal debido a las dos escotaduras triangulares, según 
la ecuación: 
 
   
 
  
    √      (
 
 
) (    )   
 
 Decremento del caudal, debido a las dos contracciones laterales del 
vertedero rectangular, según la ecuación: 
 
 
   
 
 
   (
  
  
)√       
 
   
 
  
   √   
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Igualando las ecuaciones del vertedero triangular y rectangular, 




    √      (
 
 
) (    )  
 
  
   √   
    
 
Obteniéndose 







Los ensayos realizados por Cipolleti han desmentido la superposición de 
los caudales expresados en la ecuación del caudal teórico. Esta fue deducida 
anteriormente y es práctica usual, aunque errónea, suponer que la descarga a 
través de un vertedero trapecial es la suma de los caudales correspondientes a 
un vertedero rectangular de ancho b y otro triangular formado por los dos 
triángulos de las orillas de la escotadura. Esto para la misma carga H. 
 
Cipolleti encontró experimentalmente que Cd = 0,63 
10 para la ecuación  de 
vertederos rectangulares. Con ella se obtiene una fórmula empírica para un 
vertedero Cipolleti, y es:  
 
   
 
 
   √   
       
   
 
 
(    )    √ (    )     
                11 
 
                                            
10
 MARBELLO PÉREZ, Ramiro. Manual de prácticas de laboratorio de hidráulica.  p. 29. 
11
 SOTELO ÁVILA, Gilberto. Hidráulica General 1.  p. 254. 
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Donde   
  b = longitud de la cresta del vertedero, en metros 
  H = altura observada, en metros 
 
2.3.  Instalación de vertederos 
 
Para llevar a cabo la medición con vertederos se deben tomar en cuenta 
los siguientes requisitos: 
. 
 La instalación del vertedero debe ser normal al flujo y la cresta debe 
estar  perfectamente lisa y nivelada. 
 
 La  lectura de la carga  H sobre la cresta se mide con un limnímetro 
ubicado a una distancia no menor a cuatro veces la carga máxima, 
colocada hacia aguas arriba del vertedero. 
 
 Para asegurar su funcionamiento con descarga libre, debe instalarse un 
dispositivo de ventilación que comunique la cara aguas abajo del 
vertedero con la atmósfera. 
 
 Si la instalación del vertedero es permanente. Se debe contar  con un 
dispositivo de  drenaje para  extraer los sedimentos depositados en el 
canal de entrada. 
 
 Verificar que la velocidad de aproximación sea la mínima, a modo de que 
esta no interfiera en la ecuación de vertederos trapezoidales definida por 




2.4.  Dimensiones de vertederos 
 
Los vertederos deben cumplir con ciertos parámetros para ser empleados 
como instrumentos de medición. Esto para proporcionar todas las ventajas que 
fueron anteriormente descritas. Para ello es necesario conocer las 
especificaciones técnicas respectivas que hacen énfasis en la instalación y 
dimensiones que deben tener estos instrumentos. 
 
Las dimensiones de los vertederos12 que deben cumplirse son las 
siguientes: 
 
 La altura de la cresta (P) del vertedero sobre el fondo del canal de 
ingreso debe ser por lo menos el doble de la carga del vertedero, o bien 
como mínimo P > 30 cm. 
 
 La distancia de los lados de la sección de control de ingreso debe ser por 
lo menos el doble de la carga del vertedero con un mínimo de 30 cm.  
 
 La carga del vertedero río arriba sobre la cresta no debe ser menor que 6 
cm ni mayor de 60 cm. 
 
 Revisar el nivel de ahogamiento: Si Y2<0,9P, puede continuar. 
 
 Revisar el ancho del vertedero, para ello debe estar comprendido entre 
15 cm < b < 200 cm, si es asi entonces se puede continuar. En caso 
contrario es necesario hacer modificaciones a la estructura hasta que se 
cumpla este requerimiento.  
 
                                            
12
 AGUILAR CHÁVEZ, Ariosto. Vertederos.  p. 14. 
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 Revisar que la  cresta vertedora tenga una sección afilada, de lo contrario 















Fuente: elaboración propia, realizada con base en AGUILAR CHÁVEZ, Ariosto. Vertederos. 











2.5. Diseño y elaboración de vertederos trapezoidales tipo Cipolleti 
 
Se diseñaron  y fabricaron  ocho vertederos trapezoidales tipo Cipolleti. En 
los cuales se fue variando la base “b” en un rango  de 5 a 60 cm. Estos  se 
elaboraron utilizando una lámina de hierro de 1/8” de espesor disponible en el 
Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica, y recubierta con pintura 
anticorrosiva para alargar el tiempo de uso del material. 
 
Las dimensiones  de estos fueron determinadas con base en las 
dimensiones de los canales de llegada, disponibles en el Laboratorio de 
Mecánica de  Fluidos e Hidráulica. Asimismo, se les dio la  relación 1H:4V a sus 
taludes , característico de los  vertederos Cipolleti. 
 














Figura 12. Dimensiones del canal grande para ensayos de   













Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
 
Figura 13.      Dimensiones del canal hidrodinámico  para ensayos 









Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2015. 
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 Corte y biselado de los vertederos de pared delgada 
 
Se realizó el proceso de corte y biselado de las láminas. Para ello se trazó 
primero el contorno de la base y los taludes, que para estos siempre será con 
una relación de 1H:4V.  A continuación se muestra brevemente el proceso de 
corte y biselado de las láminas empleadas. 








Fuente: corte de lámina, Facultad de Ingeniería, USAC. 
 
En la figura 14 se puede visualizar  la marca previamente trazada con las 
dimensiones del vertedero.  Dichas dimensiones corresponden a una base de  













Fuente: corte de lámina, Facultad de Ingeniería, USAC. 
 
El bisel  se diseña para que  el  fluido tenga menor contacto  con la pared 
del vertedero. Esto hace que pueda tener una salida en forma parabólica 
estableciendo una zona aireada bajo la cresta de la escotadura. 
 






Fuente: proceso de biselado, Facultad de Ingeniería, USAC. 
 
Luego de efectuar el proceso de corte y biselado de la cresta del 
vertedero, se procede a colocar tiras de caucho de 1” de ancho en el perímetro 
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de los vertederos con base menores a 15 cm (fig 17). Esto se hace con el fin de 
fijar el vertedero en la salida del canal hidrodinámico y asi evitar fugas o 
filtraciones que pudieran afectar las mediciones.   
 
En los vertederos de ancho grande, previo a ser instalados se colocó 
sikaflex en el perímetro del vertedero. Este sirve como adhesivo y sellador para 
evitar filtraciones en sus bordes que pudieran afectar las lecturas (fig 18). 
 






Fuente: vertedero, Laboratorio de Mecánica de Fluidos. 
 






Fuente: vertedero, Laboratorio de Mecánica de Fluidos. 
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2.6. Ensayo de los vertederos Cipolleti de distintas bases 
 
Para los vertederos pequeños (base 5,10,15 cm) los ensayos se realizan  
empleando el canal hidráulico del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica. Este consta de un sistema de abastecimiento de agua por medio de 
bombeo y un tanque para aforos volumétricos.  Para los ensayos de los 
vertederos comprendidos en el rango de 20 a 60 cm se realizan en el canal 
contiguo al canal hidráulico, alimentado por el mismo sistema de bombeo. 
 
2.6.1. Realización de ensayos 
 
Para la realización de ensayos se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 
 
Fijar  el vertedero al canal correspondiente donde se vaya a realizar el 
ensayo, procurando que no existan filtraciones en el borde donde haga contacto 
el vertedero y la estructura. Se enciende la bomba y se verifica que no haya 
fugas o filtraciones. Los vertederos en funcionamiento se pueden ver en las 
siguientes figuras. 
 









Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos, USAC. 
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Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos,USAC. 
 
Una vez encendida la bomba, que suministra el caudal de agua al canal, 
se debe controlar el flujo de agua. Esto para lograr estabilizarlo y así disminuir 
el error en la toma de la medición de la lectura H. Se hace la aclaración que las 
lecturas  válidas serán las que presenten zona aireada bajo la lámina vertiente. 
 









Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos, USAC. 
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Se debe medir la distancia a la que deben tomarse las lecturas de altura. 
Para ello  se especifica que dicha distancia debe ser  d≥4H  para realizar los 
cálculos,  siendo entonces la distancia para el canal para vertederos de ancho 
pequeños de  51 cm, y para el canal de vertederos anchos de solera grandes 
de 100 cm. Tomándose desde la posición del vertedero en sentido longitudinal 
tal y como se muestra en la figura 22 y 23.  
  
Figura 22. Distancia del vertedero a la toma de lectura para 
















Figura 23.      Distancia del vertedero a la toma de lectura para 







Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos, USAC. 
Realizar la toma  de lecturas de carga H y por cada lectura efectuar 3 
aforos volumétricos. Esto para obtener mediante promedio aritmético el caudal 
real que circula por el vertedero. 
 







          
Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos,USAC. 
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Fuente: Laboratorio de Mecánica de Fluidos,USAC. 
 
Los datos de volumen de los tanques de aforo fueron previamente  
calibrados y colocados el volumen del tanque en función de la altura del mismo. 
 










3. ENSAYOS DE VERTEDEROS TRAPEZOIDALES               
 
                                   
3.1. Calibración de vertederos Cipolleti de distintos anchos 
 
A continuación se muestra el procedimiento para la determinación de las 
ecuaciones experimentales, para cada uno de los vertederos ensayados. 
 
3.1.1. Calibración de  vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de    
base de 5 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal  
hidrodinámico del laboratorio (canal pequeño).  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
El ensayo, para este vertedero, sigue el procedimiento efectuado en el 
inciso 2.6.1., mediante el cual se obtuvieron los datos de caudal real. Esto para 





















Fuente: vertedero de 5 cm, Facultad de Ingeniería, USAC. 
 
Los datos obtenidos se detallan en la siguiente tabla. 
 








Fuente: elaboración propia. 
 
 
H (cm) t1 (s) vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
3 249,79 124,06 252,84 125,44 255,28 126,13 
3,8 208,88 153,07 204,14 148,92 212,6 153,77 
6,1 90,22 148,23 95,35 153,77 100,32 162,77 
7,2 60,32 133,03 65,13 142,7 70,57 154,46 
8,1 50,54 139,25 55,53 152,38 60,56 166,92 
9,4 45,41 160,69 50,62 178,71 55,32 194,68 
9,9 35,69 140,63 40,44 160,00 45,38 178,71 
10,2 35,53 148,92 40,41 169,00 45,5 189,12 
39 
Con los datos obtenidos en el ensayo se procede a calcular los tres 





   Qobservado = caudal observado en l/s 
             V = volumen en litros 
    t = tiempo en segundos 
 














H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) QPROM  (l/s) 
3 0,50 0,50 0,49 0,50 
3,8 0,73 0,72 0,72 0,73 
6,1 1,64 1,61 1,62 1,63 
6,4 1,77 1,78 1,77 1,77 
7,2 2,21 2,19 2,19 2,20 
8,1 2,76 2,74 2,76 2,75 
9,4 3,54 3,53 3,52 3,53 
9,9 3,94 3,96 3,94 3,94 
10,2 4,19 4,18 4,16 4,18 
40 
y = 1.7452x - 1.1488 














Como para la mayoría de medidores de caudal, la ecuación para este 















   
              Fuente: elaboración propia. 
 
Del gráfico se obtiene la ecuación Y = 1,7452X – 1,1488, de donde se 
obtienen los valores de K y de n. 
 






Con los parámetros anteriores se puede definir la ecuación específica para 








 Qexperimental = caudal generado, en litros por segundo 
 
 H = altura en centímetros 
 
Con la ecuación determinada, anteriormente, se procede a calcular los 
caudales con la misma, y se compara con los resultados obtenidos en el 




Tabla III.  Caudal observado y caudal con ecuación experimental VC-5 
 
 
H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental        
Q = 0,0709*H^1,7452 
Error (%) 
3 0,496 0,483 2,550 
3,8 0,726 0,730 0,560 
6,1 1,626 1,667 2,489 
6,4 1,773 1,812 2,210 
7,2 2,195 2,226 1,398 
8,1 2,752 2,734 0,661 
9,4 3,529 3,545 0,429 
9,9 3,945 3,880 1,645 
10,2 4,177 4,088 2,133 
Promedio de error 1,564 
 
  Fuente: elaboración propia. 
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 Calculo del caudal con la ecuación de calibración 
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la siguiente  ecuación: 
 
                  
 
Asimismo, la ecuación  para obtener el caudal teórico para vertederos 
trapezoidales es:  
 
                 
  
             Qt =  caudal teórico, en litros por segundo 
              b =  longitud de la cresta del vertedero, en metros 
              H = altura observada, en metros 
 
Sustituyendo la ecuación del caudal teórico, en la ecuación del caudal 
real: 
                       
Donde 
            Q =  caudal, en litros por segundo 
             b = longitud de la cresta del vertedero o base, en centímetros 
             H = altura observada, en centímetros 
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Para la determinación del coeficiente de descarga, primero se obtienen los 
caudales teóricos. Posteriormente se grafican los datos de caudal real contra 
caudal teórico y se agrega una línea de tendencia que brindará la ecuación de 
la recta. De aquí se obtendrá el coeficiente de descarga para emplearlo en la 
ecuación del caudal real , y así obtener los caudales reales teóricos.  
 

















H (cm) Qreal (l/s) Qteorico  (l/s) Error (%) 
3 0,496 0,483 2,498 
3,8 0,726 0,689 5,052 
6,1 1,626 1,401 13,833 
6,4 1,773 1,506 15,073 
7,2 2,195 1,797 18,147 
8,1 2,752 2,144 22,092 
9,4 3,529 2,680 24,060 
9,9 3,945 2,897 26,567 
10,2 4,177 3,030 27,464 
Promedio de error 17,20 
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Qr = 1.308Qt 






























Fuente: elaboración propia. 
 
De la figura 36, se determina el Cd = 1,308 
 
Quedando finalmente la ecuación real calibrada  para  vertedero de  ancho 
de 5 cm, de la siguiente manera: 
 
                             
    
Resultando  
 
                     






            Q = caudal, en litros por segundo 
             H = altura observada, en centímetros 
Comparando los caudales reales observados y los caudales obtenidos, 
mediante la ecuación calibrada, se presentan en la siguiente tabla. 
 
















H (cm) Qreal (l/s) 
Qcalibración(l/s)   
Q=0,1216*H^(3/2) 
Error (%) 
3 0,496 0,632 27,533 
3,8 0,726 0,901 24,192 
6,1 1,626 1,833 12,706 
6,4 1,773 1,970 11,084 
7,2 2,195 2,350 7,064 
8,1 2,752 2,804 1,904 
9,4 3,529 3,506 0,670 
9,9 3,945 3,789 3,949 
10,2 4,177 3,963 5,123 

































Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental         
Q = 0,0709*H^1,7452 
QCalibración (l/s)   
Q=0,1216*H^(3/2) 
Qteorico   (l/s)   
Q=0,0186*b*H^(3/2) 
3 0,496 0,483 0,632 0,483 
3,8 0,726 0,730 0,901 0,689 
6,1 1,626 1,667 1,833 1,401 
6,4 1,773 1,812 1,970 1,506 
7,2 2,195 2,226 2,350 1,797 
8,1 2,752 2,734 2,804 2,144 
9,4 3,529 3,545 3,506 2,680 
9,9 3,945 3,880 3,789 2,897 
















Fuente: elaboración propia. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2. Calibración de  vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de 
base de 10 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal  
hidrodinámico del laboratorio (canal pequeño).  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
El ensayo, para este vertedero, sigue el procedimiento efectuado en el 
inciso 2.6.1. , mediante el cual se obtuvieron los datos de caudal real. Esto para 
obtener  posteriormente la ecuación experimental de cada uno de ellos. 
 


















Los datos obtenidos se detallan en la siguiente tabla. 
 
Tabla VII. Datos obtenidos con vertedero trapezoidal de base de 10 cm 
 
H (cm) t1 (s) vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
3,6 110,53 157,92 115,59 165,54 105,19 149,37 
4,6 100,53 214,84 95,41 203,02 83,63 178,71 
5,5 51,69 144,08 75,22 209,28 65,25 181,48 
5,9 58,09 180,1 56,47 173,85 54,6 169,00 
7,1 48,6 203,02 53,91 221,11 56,11 223,9 
8,6 41,26 232,96 47,29 265,79 43,56 244,13 
9 31,95 191,2 42,84 258,8 41,04 244,13 
10,1 37,48 276,29 28,39 208,58 27,9 203,71 
 
Fuente: elaboración propia. 
Con los datos obtenidos en el ensayo se procede a calcular los tres 
caudales por el método volumétrico, esto para cada altura. Luego se obtiene el 





           Qobservado = caudal observado, en litros por segundo 
                    V = volumen en litros 





Qr = 0.1913H1.5707 

































Fuente: elaboración propia. 
 
Como para la mayoría de medidores de caudal, la ecuación para este 














Fuente: elaboración propia. 
H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) 
QPROM  
(l/s) 
3,6 1,429 1,432 1,420 1,427 
4,6 2,137 2,128 2,137 2,134 
5,5 2,787 2,782 2,781 2,784 
5,9 3,100 3,079 3,095 3,091 
7,1 4,177 4,101 3,990 4,090 
8,6 5,646 5,620 5,604 5,624 
9 5,984 6,041 5,949 5,991 
10,1 7,372 7,347 7,301 7,340 
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Para el vertedero de base 5 cm  se determina la ecuación específica, paso 
a paso, obteniendo primero el logaritmo de caudal real observado y el logaritmo 
de la carga H. Esto para luego realizar la gráfica respectiva y obtener  los 
valores de K y de n. Para este caso se plotean los valores de caudal real 
observados contra la carga H, agregando la línea de tendencia potencial, 
obteniendo asi de manera directa la ecuación propia para este vertedero, la cual 
es: 
 








   
            Qexperimental = caudal , en litros por segundo 
 
             H = altura en centímetros 
 
 
Con la ecuación determinada anteriormente se procede a calcular los 
caudales con la misma, y se compara con los resultados obtenidos en el 
laboratorio. Esto determina a la vez el porcentaje de error entre ambos 
resultados, presentando por último la curva de calibración propia para este 
























  Fuente: elaboración propia. 
 
 Calculo del caudal con la ecuación de calibración 
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la  ecuación: 
 









H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 





3,6 1,427 1,431 0,251 
4,6 2,134 2,102 1,480 
5,5 2,784 2,784 0,002 
5,9 3,091 3,108 0,539 
7,1 4,090 4,157 1,640 
8,6 5,623 5,617 0,100 
9 5,990 6,033 0,720 
10,1 7,340 7,231 1,484 
Promedio de error 0,777 
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Qr = 1.1848Qt 



























Fuente: elaboración propia. 
 









 Fuente: elaboración propia. 
 
H (cm) Qreal (l/s) 




3,6 1,427 1,283 10,076 
4,6 2,134 1,853 13,147 
5,5 2,784 2,423 12,951 
5,9 3,091 2,692 12,912 
7,1 4,090 3,554 13,104 
8,6 5,623 4,738 15,741 
9 5,990 5,072 15,322 
10,1 7,340 6,030 17,848 
Promedio de error. 13,888 
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Donde   
            Q = caudal, en litros por segundo 
            H = altura observada, en centímetros 
 













H (cm) Qreal (l/s) 
Qcalibración (l/s)   
Q=0,2203*H^(3/2) 
Error (%) 
3,6 1,427 1,505 5,452 
4,6 2,134 2,173 1,851 
5,5 2,784 2,842 2,081 
5,9 3,091 3,157 2,126 
7,1 4,090 4,168 1,901 
8,6 5,623 5,556 1,192 
9 5,990 5,948 0,699 
10,1 7,340 7,071 3,661 
























Tabla XII.  Comparación de caudales VC-10 
 
Fuente: elaboración propia. 
 











 Fuente: elaboración propia. 
H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental         
  Q= 0,1913*Hᶺ
1.5707
 








3,6 1,427 1,431 1,505 1,283 
4,6 2,134 2,102 2,173 1,853 
5,5 2,784 2,784 2,842 2,423 
5,9 3,091 3,108 3,157 2,692 
7,1 4,090 4,157 4,168 3,554 
8,6 5,623 5,617 5,556 4,738 
9,0 5,990 6,033 5,948 5,072 
10,1 7,340 7,231 7,071 6,030 
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3.1.3. Calibración de vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de 
base de 15 cm y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal  
hidrodinámico del laboratorio (canal pequeño).  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
El ensayo para este vertedero, sigue el procedimiento efectuado en el 
inciso 2.6.1. A partir de este vertedero solo se muestran los resultados 
obtenidos. Esto debido a que el proceso de obtención de las ecuaciones de los 
vertederos se desarrolla en los incisos de los vertederos de base de 5 y 10 cm. 
 






















Fuente: elaboración propia. 
 

















H (cm) t1 (s) Vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
3,6 80,62 160 82,25 164,84 84,6 173,85 
4,7 43,4 126,82 45,85 137,86 47,22 140,63 
5,7 38,35 157,23 40,47 164,15 42,47 169,69 
6,4 27,19 134,41 29,69 145,47 31,56 152,38 
7,3 22,53 134,41 24,44 150,31 26,54 162,77 
8,3 20,69 155,15 22,04 165,54 24,63 187,04 
9,5 18,66 175,93 20,66 193,98 22,81 212,76 
10,1 16,6 175,24 18,35 194,68 20,65 217,63 
H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) 
QPROM  
(l/s) 
3,6 1,985 2,004 2,055 2,015 
4,7 2,922 3,007 2,978 2,969 
5,7 4,100 4,056 3,996 4,050 
6,4 4,943 4,900 4,828 4,890 
7,3 5,966 6,150 6,133 6,083 
8,3 7,499 7,511 7,594 7,535 
9,5 9,428 9,389 9,327 9,382 
10,1 10,557 10,609 10,539 10,568 
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La ecuación experimental propia para este vertedero  es: 
 
 




  Donde 
 
            Q = caudal, en litros por segundo 
 
























H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 





3,6 2,015 1,960 2,695 
4,7 2,969 3,013 1,479 
5,7 4,050 4,112 1,517 
6,4 4,890 4,956 1,344 
7,3 6,083 6,127 0,727 
8,3 7,535 7,536 0,021 
9,5 9,382 9,369 0,135 
10,1 10,568 10,341 2,150 
Promedio de error 1,258 
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 Cálculo del caudal con la ecuación calibrada. 
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la  ecuación:  
 
                  
 







Fuente: elaboración propia. 
La ecuación calibrada para este vertedero es  
 
                     
    
  
Donde 
    Q = caudal, en litros por segundo 
   H = altura observada, en centímetros 
 
H (cm) Qreal (l/s) 




3,6 2,015 1,906 5,404 
4,7 2,969 2,843 4,250 
5,7 4,050 3,797 6,264 
6,4 4,890 4,517 7,631 
7,3 6,083 5,503 9,537 
8,3 7,535 6,671 11,455 
9,5 9,382 8,169 12,921 
10,1 10,568 8,955 15,261 
Promedio de error. 9,09 
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          Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XVIII.      Comparación de caudales VC-15 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
H (cm) Qreal (l/s) 




3,6 2,015 2,165 7,471 
4,7 2,969 3,230 8,781 
5,7 4,050 4,314 6,494 
6,4 4,890 5,132 4,941 
7,3 6,083 6,252 2,775 
8,3 7,535 7,579 0,596 
9,5 9,382 9,281 1,070 
10,1 10,568 10,174 3,728 





Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental          
Q = 0,2486*Hᶺ1,6121 
Qcalibración (l/s)   
Q=0,3169*H^(3/2) 
Qteorico (l/s)         
Qt=0,0186*b*H^(3/2) 
3,6 2,015 1,960 2,165 1,910 
4,7 2,969 3,013 3,230 2,842 
5,7 4,050 4,112 4,314 3,796 
6,4 4,890 4,956 5,132 4,517 
7,3 6,083 6,127 6,252 5,502 
8,3 7,535 7,536 7,579 6,671 
9,5 9,382 9,369 9,281 8,169 


























Se genera la gráfica comparando los caudales obtenidos. 
 











Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.4. Calibración de vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de 
base de 20 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal 






 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
El ensayo para este vertedero sigue el procedimiento efectuado en el 
inciso 2.6.1. 
 











  Fuente: vertedero de 20 cm, Facultad de Ingeniería,USAC. 







Fuente: elaboración propia. 
 
 
H (cm) t1 (s) Vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
3,9 58,19 197,64 60,01 198,76 63,00 200,99 
4,6 42,15 171,98 44,5 180,91 46,59 190,95 
5,3 32,25 168,64 34,57 171,98 36,68 176,45 
5,7 31,31 171,98 33,57 182,02 35,72 197,64 
6,3 32,5 213,26 34,81 224,42 36,46 234,46 
6,8 29,47 222,19 31,56 233,34 33,5 248,96 
7,5 25,82 214,38 27,47 233,34 29,53 251,19 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación experimental para este vertedero es: 
 
 




   
Donde 
 
  Qexperimental = caudal, en litros por segundo 
 














H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) QPROM  (l/s) 
3,9 3,396 3,312 3,190 3,300 
4,6 4,080 4,065 4,099 4,081 
5,3 5,229 4,975 4,811 5,005 
5,7 5,493 5,422 5,533 5,483 
6,3 6,562 6,447 6,431 6,480 
6,8 7,540 7,394 7,432 7,455 
7,5 8,303 8,494 8,506 8,434 
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  Fuente: elaboración propia. 
 
  Cálculo del caudal con la ecuación de calibración  
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la  ecuación:  
 









H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 





3,9 3,300 3,234 1,984 
4,6 4,081 4,115 0,818 
5,3 5,005 5,059 1,086 
5,7 5,483 5,626 2,608 
6,3 6,480 6,510 0,465 
6,8 7,455 7,277 2,385 
7,5 8,506 8,395 0,466 
Promedio de error 1,402 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación calibrada para este vertedero es:  
 
                     
    
  
Donde   
   Q = caudal, en litros por segundo 









H (cm) Qreal (l/s) 




3,9 3,300 2,865 13,169 
4,6 4,081 3,670 10,076 
5,3 5,005 4,539 9,308 
5,7 5,483 5,062 7,665 
6,3 6,480 5,882 9,2198 
6,8 7,455 6,596 11,516 
7,5 8,434 7,641 9,411 
Promedio de error 10,052 
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Fuente: elaboración propia. 
 






Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental      
     Q = 0,4442*Hᶺ1,4587 
Qcalibración (l/s)   
Q=0,4125*H^(3/2) 
Qteórico (l/s)         
Qt=0,0186*b*H
^(3/2) 
3,9 3,300 3,234 3,177 2,865 
4,6 4,081 4,115 4,069 3,670 
5,3 5,005 5,059 5,033 4,539 
5,7 5,483 5,626 5,613 5,062 
6,3 6,480 6,510 6,522 5,882 
6,8 7,455 7,277 7,314 6,596 
7,5 8,434 8,395 8,472 7,641 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
H (cm) Qreal (l/s) 
Qcalibración (l/s)   
Q=0,4125*H^(3/2) 
Error (%) 
3,9 3,300 3,177 3,722 
4,6 4,081 4,069 0,293 
5,3 5,005 5,033 0,558 
5,7 5,483 5,613 2,380 
6,3 6,480 6,522 0,657 
6,8 7,455 7,314 1,889 
7,5 8,434 8,472 0,445 

































Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.5. Calibración de vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de 
base  de 30 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal 
contiguo al canal hidrodinámico del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica.  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
















      Fuente: vertedero de 30 cm, ingeniería USAC. 














h (cm) t1 (s) Vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
4,3 41,58 223,3 42,07 225,53 42,93 226,65 
4,8 36,22 229,99 37,71 231,11 38,47 232,23 
5,4 30,69 223,3 32,49 235,57 33,75 246,73 
6,1 26,19 233,34 28,53 256,77 30,78 275,74 
6,7 22,99 234,46 24,39 252,31 25,51 264,58 
7,5 19,57 235,57 20,47 247,85 22,59 276,85 
8,1 16,69 227,76 18,36 246,73 20,79 282,43 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación experimental propia para este vertedero es: 
 







  Qexperimental = caudal, en litros por segundo 
 
















H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) QPROM  (l/s) 
4,3 5,370 5,361 5,280 5,337 
4,8 6,350 6,129 6,037 6,172 
5,4 7,276 7,251 7,311 7,279 
6,1 8,910 9,000 8,958 8,956 
6,7 10,198 10,345 10,372 10,305 
7,5 12,037 12,108 12,255 12,134 
8,1 13,646 13,438 13,585 13,557 
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  Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo del caudal con la ecuación de calibración  
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la  ecuación: 
 











Qgenerado (l/s)                                 






4,3 5,337 5,273 1,198 
4,8 6,172 6,216 0,710 
5,4 7,279 7,412 1,832 
6,1 8,956 8,894 0,691 
6,7 10,305 10,233 0,694 
7,5 12,134 12,113 0,168 
8,1 13,557 13,590 0,249 
Promedio de error 0,792 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación calibrada para este vertedero es: 
 
                      
    
  
Donde 
   Qcalibración = caudal, en litros por segundo 














4,3 5,337 4,976 6,772 
4,8 6,172 5,868 4,919 
5,4 7,279 7,002 3,805 
6,1 8,956 8,407 6,132 
6,7 10,305 9,677 6,092 
7,5 12,134 11,461 5,542 
8,1 13,557 12,864 5,112 
Promedio de error 5,482 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXX.      Comparación de caudales para VC-30 
 






Qcalibración (l/s)   
Q=0,5902*H^(3/2) 
Error (%) 
4,3 5,337 5,263 1,393 
4,8 6,172 6,207 0,567 
5,4 7,279 7,406 1,745 
6,1 8,956 8,892 0,716 
6,7 10,305 10,235 0,674 
7,5 12,134 12,122 0,092 
8,1 13,557 13,606 0,363 




Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental          
Q = 0,5956*Hᶺ1,4951 
Qcalibración(l/s)   
Q=0,5902*H^(3/2) 
Qteorico (l/s)         
Qt=0,0186*b*H
^(3/2) 
4,3 5,337 5,273 5,263 4,976 
4,8 6,172 6,216 6,207 5,868 
5,4 7,279 7,412 7,406 7,002 
6,1 8,956 8,894 8,892 8,407 
6,7 10,305 10,233 10,235 9,677 
7,5 12,134 12,113 12,122 11,461 


































              Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.6. Calibración de  vertedero trapezoidal tipo Cipolleti  de 
base de 40 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal 
contiguo al canal hidrodinámico del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica.  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
El ensayo  para este vertedero, sigue el procedimiento efectuado en el 
















Fuente: vertedero de 40 cm, Facultad de Ingeniería, USAC. 
 











h (cm) t1 (s) Vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
3,5 46,90 258,75 46,53 257,10 46,85 258,17 
4,9 26,93 254,75 26,92 254,19 27,97 266,27 
6,3 19,41 256,50 19,37 255,88 19,34 255,85 
6,8 16,81 255,90 16,74 254,17 16,90 257,65 
8 13,54 261,05 13,50 259,86 13,86 267,40 
8,9 11,01 262,80 11,44 269,65 10,86 258,75 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación experimental propia para este vertedero es: 
 
 







  Qexperimental = caudal generado en l/s 
 
  H = altura en centímetros 
 
 









Fuente: elaboración propia. 
H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) QPROM  (l/s) 
3,5 5,52 5,52 5,51 5,52 
4,9 9,46 9,44 9,52 9,47 
6,3 13,21 13,21 13,18 13,22 
6,8 15,22 15,19 15,25 15,22 
8 19,28 19,25 19,29 19,27 





Qgenerado (l/s)                                 





3,5 5,52 5,684 2,972 
4,9 9,47 9,391 0,834 
6,3 13,22 13,664 3,358 
6,8 15,22 15,313 0,614 
8 19,28 19,516 1,224 
8,9 23,77 22,881 3,739 
Promedio de error 2,124 
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  Cálculo del caudal con la ecuación de calibración  
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la  ecuación:  
                  







Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación calibrada para este vertedero es:  
 
                     
    
  
Donde 
   Q = caudal, en litros por segundo 











3,5 5,52 4,872 11,746 
4,9 9,47 8,070 14,785 
6,3 13,22 11,765 11,008 
6,8 15,22 13,193 13,319 
8 19,28 16,835 12,683 
8,9 23,77 19,754 16,895 
Promedio de error 13,406 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXVI.       Comparación de caudales para VC-40 
 







Qcalibración (l/s)   
Q=0,8677*H^(3/2) 
Error (%) 
3,5 5,52 5,682 2,931 
4,9 9,47 9,412 0,614 
6,3 13,22 13,721 3,792 
6,8 15,22 15,387 1,096 
8 19,28 19,634 1,838 
8,9 23,77 23,039 3,074 





Qgenerado (l/s)                                 




Qcalibración (l/s)   
Q=0,8677*H^(3/2) 
Qteorico (l/s)         
Qt=0,0186*b*H
^(3/2) 
3,5 5,52 5,684 5,682 4,872 
4,9 9,47 9,391 9,412 8,070 
6,3 13,22 13,664 13,721 11,765 
6,8 15,22 15,313 15,387 13,193 
8 19,28 19,516 19,634 16,835 






























Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.7. Calibración de  vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de  
base de 50 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal 
contiguo al canal hidrodinámico del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica.  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 

















Fuente: vertedero de 50 cm, Facultad de Ingeniería,USAC. 
 












h (cm) t1 (s) Vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
2,9 44,94 219,96 46,59 226,65 49,53 236,69 
3,4 35,32 209,91 37,47 223,3 39,88 229,99 
3,9 29,56 222,19 31,6 240,04 33,59 253,42 
4,4 24,63 219,96 26,69 234,46 28,71 252,31 
5 21,56 229,99 24,19 257,89 27,54 293,59 
5,8 16,13 215,49 18,65 250,07 20,9 275,74 
6,3 14,75 221,07 16,75 252,31 18,41 276,85 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación experimental  para este vertedero es: 
 




   
Donde 
 
  Qexperimental = caudal, en litros por segundo 
  
















H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) QPROM  (l/s) 
2,9 4,895 4,865 4,779 4,846 
3,4 5,943 5,959 5,767 5,890 
3,9 7,517 7,596 7,545 7,552 
4,4 8,931 8,785 8,788 8,834 
5 10,667 10,661 10,660 10,663 
5,8 13,360 13,409 13,193 13,320 
6,3 14,988 15,063 15,038 15,030 
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  Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo del caudal con la ecuación de calibración  
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la ecuación:  
 







H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






2,9 4,846 4,789 1,171 
3,4 5,890 6,055 1,879 
3,9 7,552 7,412 1,394 
4,4 8,834 8,854 0,856 
5 10,663 10,690 0,211 
5,8 13,320 13,304 0,415 
6,3 15,030 15,029 0,273 
Promedio de error 0,886 
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Fuente: elaboración propia. 
La ecuación calibrada para este vertedero es: 
 
                     




  Q = caudal , en litros por segundo 
















2,9 4,846 4,593 5,224 
3,4 5,890 5,830 1,008 
3,9 7,552 7,163 5,160 
4,4 8,834 8,583 2,841 
5 10,663 10,398 2,488 
5,8 13,320 12,990 2,477 
6,3 15,030 14,706 2,154 
Promedio de error 3,050 
82 








Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XLII.   Comparación de caudales para VC-50 
 













2,9 4,846 4,717 2,656 
3,4 5,890 5,988 1,674 
3,9 7,552 7,357 2,589 
4,4 8,834 8,816 0,208 
5 10,663 10,679 0,155 
5,8 13,320 13,343 0,165 
6,3 15,030 15,105 0,498 




Qgenerado (l/s)                                 
con ec. experimental           
Q = 0,997*Hᶺ1,474 
Qcalibración (l/s)   
Q=0,9552*H^(3/2) 
Qteorico (l/s)         
Qt=0,0186*b*H
^(3/2) 
2,9 4,846 4,789 4,717 4,593 
3,4 5,890 6,055 5,988 5,830 
3,9 7,552 7,412 7,357 7,163 
4,4 8,834 8,854 8,816 8,583 
5 10,663 10,690 10,679 10,398 
5,8 13,320 13,304 13,343 12,990 




































Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.8. Calibración de  vertedero trapezoidal tipo Cipolleti de 
base de 60 cm, y cálculo de ecuación experimental 
 
El ensayo de este vertedero trapezoidal tipo Cipolleti se realizó en el canal 
contiguo al canal hidrodinámico del Laboratorio de Mecánica de Fluidos e 
Hidráulica.  
 
 Realización de ensayo y obtención de ecuación experimental 
 
El ensayo, para este vertedero, sigue el procedimiento efectuado en el 















Fuente: vertedero de 60 cm, Facultad de Ingeniería, USAC. 
 









h (cm) t1 (s) Vol1 (L) t2 (s) Vol2  (L) t3 (s) Vol3 (L) 
2,8 34,72 178,67 36,57 189,49 38,44 203,22 
3,3 29,25 197,64 31,5 211,03 33,56 222,19 
3,8 25,78 215,49 27,47 229,99 29,91 248,96 
4,4 19,81 200,99 21,47 217,72 23,47 238,92 
4,9 16,72 203,22 18,37 225,53 20,85 251,19 
5,4 14,94 211,03 16,69 235,57 18,81 263,47 
6 12,78 221,07 15,03 250,08 17,73 296,93 
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Fuente: elaboración propia.        
La ecuación experimental para este vertedero es: 
 




   
Donde 
 
  Qexperimental = caudal, en litros por segundo 
  

















H (cm) Q   (l/s) Q₂  (l/s) Q₃  (l/s) QPROM  (l/s) 
2,8 5,146 5,182 5,287 5,205 
3,3 6,757 6,699 6,621 6,692 
3,8 8,359 8,372 8,324 8,352 
4,4 10,146 10,141 10,180 10,155 
4,9 12,154 12,277 12,047 12,160 
5,4 14,125 14,114 14,007 14,082 
6 17,298 16,639 16,747 16,895 
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  Fuente: elaboración propia. 
 Cálculo del caudal con la ecuación de calibración 
 
Para determinar el caudal real en vertederos trapezoidales tipo Cipolleti, 
se aplica la  ecuación: 
 











H (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 





2,8 5,205 5,192 0,242 
3,3 6,692 6,674 0,277 
3,8 8,352 8,279 0,868 
4,4 10,155 10,358 1,992 
4,9 12,160 12,209 0,407 
5,4 14,082 14,163 0,575 
6 16,895 16,637 1,526 
Promedio de error 0,841 
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Fuente: elaboración propia. 
 
La ecuación calibrada para este vertedero es: 
 
                     
    
 
Donde   
   Q = caudal, en litros por segundo 

















2,8 5,205 5,229 0,462 
3,3 6,692 6,690 0,033 
3,8 8,352 8,267 1,015 
4,4 10,155 10,300 1,425 
4,9 12,160 12,105 0,451 
5,4 14,082 14,004 0,554 
6 16,895 16,402 2,918 
Promedio de error 0.980 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XLVIII.         Comparación de caudales para VC-60 
 






Qcalibración (l/s)   
Q=1,1276*H^(3/2) 
Error (%) 
2,8 5,205 5,283 1,507 
3,3 6,692 6,760 1,007 
3,8 8,352 8,353 0,014 
4,4 10,155 10,407 2,480 
4,9 12,160 12,231 0,585 
5,4 14,082 14,150 0,480 
6 16,895 16,572 1,908 





Qgenerado (l/s)                                 
con ec. 
experimental          
Q = 1,0768*Hᶺ1,5279 
Qcalibración (l/s)   
Q=1,1276*H^(3/2) 
Qteorico (l/s)         
Qt=0,0186*b*H
^(3/2) 
2,8 5,205 5,192 5,283 5,229 
3,3 6,692 6,674 6,760 6,690 
3,8 8,352 8,279 8,353 8,267 
4,4 10,155 10,358 10,407 10,300 
4,9 12,160 12,209 12,231 12,105 
5,4 14,082 14,163 14,150 14,004 






































3.2. Obtención de modelo matemático con SPSS 
 
 Uno de los objetivos de este estudio es obtener nuevos modelos 
matemáticos para determinar la descarga en vertederos trapezoidales tipo 
Cipolleti. Para ello se ensayan vertederos de diferentes bases, los resultados 
obtenidos sirven determinar  la relación entre el tirante y la descarga de agua 
que circule por estas estructuras. 
 
Para determinar el modelo matemático con los resultados obtenidos de los 






Fuente: elaboración propia. 
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3.2.1.  SPSS Programa estadístico informático 
 
SPSS es un programa estadístico informático empleado hoy en día, por 
las empresas para realizar investigaciones de diversa índole. Originalmente 
SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social 
Sciences aunque también se ha referido como Statistical Product and Service 
Solutions. Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS del nombre completo 
del software (IBM SPSS) no es acrónimo de nada. 
 
Con el software de analítica predictiva SPSS se podrán obtener nuevos 
modelos matemáticos. Esto para que se pueda tomar decisiones más 
inteligentes, resolver problemas y mejorar los resultados. Cabe destacar que 
SPSS es uno de los programas estadísticos más conocidos. Teniendo en 
cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo 
interface para la mayoría de los análisis. 
 
Con este programa se  obtiene un modelo matemático partiendo de la 
observación que el Cd no es constante para ninguno de los vertederos 
ensayados. Dicho programa permite relacionar las distintas base de los 
vertederos trapezoidales, la altura de carga  y el caudal observado obtenidos de 
los ensayos realizados en el laboratorio y genera un modelo matemático que 

















Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
 
3.2.2. Definiendo ecuación con SPSS Statistics 22 
 
Como se mencionó anteriormente,  para la determinación de la ecuación, 
para cada vertedero se observa que el Cd no es constante para ninguno de los 
vertederos ensayados. Por ello se recurre a SPSS para determinar un  modelo 
que permita relacionar la base  y la altura de descarga de los resultados 
obtenidos de los ensayos y que pueda ser empleada para cualquier  ancho. 
 





















Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
 

























Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
 
Con los datos ingresados al programa  se procede a definir la ecuación, la 
cual se ingresará de la siguiente forma: 
 
         
 
Donde 
            Q = caudal, en litros por segundo 
   b = base, en centímetros 
   H = altura observada, en centímetros 
             k , n = valores a determinar con SPSS 
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En la pestaña analizar se elige la opción Regresión, y posteriormente  
Regresión no lineal,  se abrirá una nueva ventana, desde la cual se definirá la 
ecuación, tal y como se muestra en la figura. 
 











 Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
 
Los valores de k y n se fijan desde el recuadro Parámetros, insertándoles 




















 Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
Se da clic en aceptar y el programa comienza el análisis correspondiente 
hasta determinar las estimaciones de parámetros. 
 










Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
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Fuente: elaboración propia, empleando SPSS Statistics 22. 
Ya con los datos obtenidos en el programa, se procede a definir el modelo 
matemático. Esto para determinar caudal en vertederos trapezoidales tipo 
Cipolleti, quedando finalmente los valores para k y n de 0,015 y 1,677 
respectivamente. 
                 
 Donde 
                     Q = caudal, en litros por segundo  
  b = base, en centímetros 
  H = altura observada, en centímetros 
 
3.2.3. Comparación de caudal teórico SPSS y real 
 
Como se mencionó anteriormente  el Cd no es constante para ningún 
vertedero ensayado. Para ello se recurrió al programa SPSS para obtener un 




A continuación se presentan los caudales obtenidos con el modelo  
determinado con el programa SPSS para los diferentes vertederos ensayados, 
y la respectiva comparación con el caudal real obtenido en el Laboratorio de 
Mecánica de fluidos e Hidráulica. 
 
3.2.3.1.  Caudal real y SPSS VC- 5 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales teóricos obtenidos por el modelo matemático extraído de SPSS. 
 
 


















Qgenerado (l/s)                                 






3,00 5,00 0,50 0,47 4,49 
3,80 5,00 0,73 0,70 3,02 
6,10 5,00 1,63 1,56 4,30 
6,40 5,00 1,77 1,69 4,87 
7,20 5,00 2,20 2,05 6,38 
8,10 5,00 2,75 2,50 9,02 
9,40 5,00 3,53 3,21 8,95 
9,90 5,00 3,94 351 11,14 
10,20 5,00 4,18 3,69 11,76 














Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss
Con la tabla anterior se genera la gráfica comparando los caudales 
obtenidos. 
 









Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.3.2. Caudal real y SPSS VC-10 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 

































Fuente: elaboración propia. 
 










Fuente: elaboración propia.  
 
 
H (cm) b (CM) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,60 10,00 1,43 1,29 9,93 
4,60 10,00 2,13 1,94 9,14 
5,50 10,00 2,78 2,62 6,01 
5,90 10,00 3,09 2,94 4,80 
7,10 10,00 4,09 4,01 1,84 
8,60 10,00 5,62 5,54 1,54 
9,00 10,00 5,99 5,98 0,25 
10,10 10,00 7,34 7,25 1,23 













Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss
3.2.3.3.  Caudal real y SPSS VC-15 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales teóricos obtenidos por el modelo matemático extraído de SPSS. 
 









Fuente: elaboración propia. 
 








               Fuente: elaboración propia. 
H (cm) b (CM) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,60 15,00 2,01 1,93 4,30 
4,70 15,00 2,97 3,02 1,55 
5,70 15,00 4,05 4,17 2,87 
6,40 15,00 4,89 5,06 3,47 
7,30 15,00 6,08 6,31 3,72 
8,30 15,00 7,53 7,82 3,85 
9,50 15,00 9,38 9,81 4,60 
10,10 15,00 10,57 10,88 2,90 













Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss
3.2.3.4. Caudal real y SPSS VC-20 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales teóricos obtenidos por el modelo matemático extraído de SPSS. 
 








Fuente: elaboración propia. 
 








Fuente: elaboración propia. 
H (cm) b (CM) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,90 20,00 3,30 2,94 10,90 
4,60 20,00 4,08 3,88 4,99 
5,30 20,00 5,00 4,92 1,75 
5,70 20,00 5,48 5,56 1,33 
6,30 20,00 6,48 6,57 1,40 
6,80 20,00 7,45 7,47 0,18 
7,50 20,00 8,43 8,80 4,36 













Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss
3.2.3.5. Caudal real y SPSS VC-30 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales teóricos obtenidos por el modelo matemático extraído de SPSS. 
 







           
 
Fuente: elaboración propia. 
 








Fuente: elaboración propia. 
H (cm) b (CM) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






4,30 30,00 5,34 5,19 2,67 
4,80 30,00 6,17 6,25 1,22 
5,40 30,00 7,28 7,61 4,56 
6,10 30,00 8,96 9,34 4,26 
6,70 30,00 10,30 10,93 6,05 
7,50 30,00 12,13 13,20 8,82 
8,10 30,00 13,56 15,02 10,81 
















Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss
3.2.3.6. Caudal real y SPSS VC- 40 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales teóricos obtenidos por el modelo matemático extraído de SPSS. 
 








Fuente: elaboración propia. 
 









Fuente: elaboración propia. 
H (cm) b (CM) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 





3,5 40,00 5,52 4,90 11,16 
4,9 40,00 9,47 8,62 8,95 
6,3 40,00 13,22 13,14 0,59 
6,8 40,00 15,22 14,94 1,86 
8 40,00 19,28 19,62 1,75 
8,9 40,00 23,77 23,46 1,32 
Promedio de error 4,27 
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3.2.3.7. Caudal real y SPSS VC- 50 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales teóricos obtenidos por el modelo matemático extraído de SPSS. 
 















H (cm) b (CM) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






2,90 50,00 4,85 4,47 7,72 
3,40 50,00 5,89 5,84 0,86 
3,90 50,00 7,55 7,35 2,68 
4,40 50,00 8,83 9,00 1,85 
5,00 50,00 10,66 11,15 4,56 
5,80 50,00 13,32 14,30 7,35 
6,30 50,00 15,03 16,43 9,30 













Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss











Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.3.8. Caudal real y SPSS VC-60 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 





















Caudales obtenidos (l/s) 
Caudal real
Qspss









Fuente: elaboración propia. 
 










Fuente: elaboración propia. 
 
 
H (cm) b (CM) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






2,80 60,00 5,20 5,06 2,79 
3,30 60,00 6,69 6,66 0,41 
3,80 60,00 8,35 8,44 1,10 
4,40 60,00 10,16 10,80 6,32 
4,90 60,00 12,16 12,93 6,36 
5,40 60,00 14,08 15,22 8,09 
6,00 60,00 16,89 18,16 7,51 
Promedio de error 4,66 
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3.3. Determinación de ecuación experimental general 
 
Se determina otro modelo matemático (Ec. Experimental general o Ec. 
Calibrada general) para obtener caudales con mayor precisión. Esto se logra 
obteniendo los coeficientes de descarga de todos los vertederos ensayados, los 
cuales se determinaron en el subcapítulo 3.1. 
 
La determinación de esta ecuación se basa en el mismo fundamento 
empleado en la determinación del modelo matemático realizado con SPSS. 
Aquí se observó que los coeficientes de descarga no son constantes para las 
diferentes bases  ensayadas. En el caso del Cd del vertedero de 40 cm no se 
toma en cuenta debido a que el mismo no presenta una buena correlación con 
los datos obtenidos de los ensayos de los demás vertederos. Se excluye, ya 
que se tienen datos confiables de los otros siete vertederos ensayados.  
 
El procedimiento para determinar  la corrección de la ecuación teórica se 
muestra a continuación. Los datos de los coeficientes de descarga de cada 
vertedero ensayado se muestran en la siguiente tabla: 
 






Fuente: elaboración propia. 









Cd = 1.5095b-0.101 




























Para determinar este modelo matemático se plotean los diferentes anchos 
(base) ensayados contra  los coeficientes de descarga Cd obtenidos. 
Agregando posteriormente la línea de tendencia potencial, obteniendo asi la 
ecuación que permite obtener coeficiente de descarga para un determinado 
ancho : 
 










Fuente: elaboración propia. 
 
El modelo matemático para determinar el caudal en función de la base y la 
altura de carga, quedaría de la siguiente manera: 
 






Donde Cd es  
           
       
 
Se sustituye la ecuación anterior en la  ecuación de caudal (ec. vertederos 
trapezoidales), resultando: 
 
  (              )                
                      
Donde 
  Q  = caudal real, en litros por segundo 
   b = base del vertedero, en centímetros 
   H = altura observada, en centímetros 
 
3.3.1. Caudal observado y caudal ecuación experimental 
general para VC- 5 cm  
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo, se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación de 




















Fuente: elaboración propia. 
En el caso de este vertedero de 5 cm, el promedio de error  se toma a 
partir de las alturas de carga de 6,1 cm ya que las anteriores a esta se 













H (cm) b (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 





3 5,00 0,50 0,62 23,2 
3,8 5,00 0,73 0,88 21,8 
6,10 5,00 1,63 1,80 10.57 
6,40 5,00 1,77 1,93 8,98 
7,20 5,00 2,20 2,31 5,03 
8,10 5,00 2,75 2,75 0,03 
9,40 5,00 3,53 3,44 2,55 
9,90 5,00 3,94 3,72 5,77 
10,20 5,00 4,18 3,89 6,92 


































Fuente: elaboración propia. 
3.3.2. Caudal observado y caudal ecuación experimental 
general  para VC- 10 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación 


























Tabla LIX.  Caudal real y ecuación experimental general VC-10 
 
H (cm) b (cm) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,60 10,00 1,43 1,52 6,52 
4,60 10,00 2,13 2,20 2,88 
5,50 10,00 2,78 2,87 3,12 
5,90 10,00 3,09 3,19 3,16 
7,10 10,00 4,09 4,21 2,93 
8,60 10,00 5,62 5,61 0,19 
9,00 10,00 5,99 6,01 0,31 
10,10 10,00 7,34 7,14 2,68 
Promedio de error 2,73 
 
Fuente: elaboración propia. 
 










Fuente: elaboración propia. 
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3.3.3.  Caudal observado y caudal ecuación experimental 
general   para VC- 15 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación  
dada en los textos de hidráulica. 
 
Tabla LX.  Caudal real y ecuación experimental general VC-15 







H (cm) b (cm) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,60 15,00 2,01 2,19 8,64 
4,70 15,00 2,97 3,26 9,96 
5,70 15,00 4,05 4,36 7,65 
6,40 15,00 4,89 5,19 6,08 
7,30 15,00 6,08 6,32 3,89 
8,30 15,00 7,53 7,66 1,69 
9,50 15,00 9,38 9,38 0,00 
10,10 15,00 10,57 10,28 2,68 



































Fuente: elaboración propia. 
 
3.3.4.  Caudal observados y caudal ecuación experimental 
general para VC- 20 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS y el caudal obtenido con la ecuación 

























Tabla LXI.  Caudal real y ecuación experimental general VC-20 
Fuente: elaboración propia. 
 













Fuente: elaboración propia. 
H (cm) b (cm) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,90 20,00 3,30 3,20 3,14 
4,60 20,00 4,08 4,09 0,31 
5,30 20,00 5,00 5,06 1,17 
5,70 20,00 5,48 5,65 3,00 
6,30 20,00 6,48 6,56 1,27 
6,80 20,00 7,45 7,36 1,29 
7,50 20,00 8,43 8,52 1,05 
Promedio de error 1,61 
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3.3.5. Caudal observado y caudal ecuación experimental 
general para VC- 30 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación  
dada en los textos de hidráulica. 
 
Tabla LXII. Caudal real y ecuación experimental general VC-30 








H (cm) b (cm) 
Qreal 
(l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






4,30 30,00 5,34 5,33 0,17 
4,80 30,00 6,17 6,28 1,81 
5,40 30,00 7,28 7,50 3,00 
6,10 30,00 8,96 9,00 0,51 
6,70 30,00 10,30 10,36 0,55 
7,50 30,00 12,13 12,27 1,14 
8,10 30,00 13,56 13,77 1,60 

































Fuente: elaboración propia. 
 
3.3.6. Caudal  observado y caudal ecuación experimental 
general para VC- 40 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación 



























Tabla LXIII.     Caudal real y ecuación experimental general VC-40 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 












Fuente: elaboración propia. 
H (cm) b (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






3,5 40,00 5,52 5,10 8.21 
4,9 40,00 9,47 8,40 11.37 
6,3 40,00 13,22 12,24 7.44 
6,8 40,00 15,22 13,72 9.84 
8 40,00 19,28 17,51 9.18 
8,9 40,00 23,77 20,55 13.56 
Promedio de error 9.90 
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3.3.7. Caudal observado y caudal ecuación experimental 
general para VC- 50 cm 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación 
dada en los textos de hidráulica. 
 
Tabla LXIV.  Caudal real y ecuación experimental general VC-50 








H (cm) b (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






2,90 50,00 4,85 4,67 3,62 
3,40 50,00 5,89 5,93 0,67 
3,90 50,00 7,55 7,28 3,55 
4,40 50,00 8,83 8,73 1,20 
5,00 50,00 10,66 10,57 0,84 
5,80 50,00 13,32 13,21 0,83 
6,30 50,00 15,03 14,95 0,50 































Fuente: elaboración propia. 
 
3.3.8. Caudal observado y caudal ecuación experimental 
general para VC- 60 cm. 
 
Se muestran los resultados de los caudales obtenidos en el laboratorio  y 
los caudales obtenidos con la ecuación experimental general. Asimismo se 
muestra la gráfica comparando los dos caudales mencionados anteriormente, el 
obtenido mediante el programa SPSS  y el caudal obtenido con la ecuación 


























Tabla LXV. Caudal real y ecuación experimental general VC-60 
 
Fuente: elaboración propia. 
 










 Fuente: elaboración propia. 
 
H (cm) b (cm) Qreal (l/s) 
Qgenerado (l/s)                                 






2,80 60,00 5,20 5,22 0,30 
3,30 60,00 6,69 6,68 0,20 
3,80 60,00 8,35 8,25 1,18 
4,40 60,00 10,16 10,28 1,26 
4,90 60,00 12,16 12,09 0,61 
5,40 60,00 14,08 13,98 0,72 
6,00 60,00 16,89 16,38 3,08 
































1. Se diseñaron vertederos trapezoidales tipo Cipolleti con base en las 
especificaciones que estos requieren siendo una de ellas la relación en 
sus taludes, característico de estas estructuras. Asimismo, se tuvo 
cuidado en la fabricación  e instalación de los vertederos para evitar 
factores como malformaciones en la estructura y filtraciones que 
hubieran podido surgir por una mala instalación los cuales hubieran 
interferido  en la precisión de la toma de datos y la obtención de 
resultados confiables. 
 
2. El bisel de la lámina vertiente juega un papel importante en los 
vertederos. Esto debido a que no permite que el flujo deslice sobre la 
cara exterior de estos, disminuyendo de esta forma el efecto de la 
viscosidad sobre la pared misma del vertedor. 
 
3. Al comparar las ecuaciones obtenidas específicamente, para cada 
vertedero, se observó  que ambas ecuaciones  presentan una  buena 
correlación con los caudales observados, pero se determinó  que es más 
confiable y preciso  encontrar  la ecuación propia experimental de los 
mismos, la cual permite obtener porcentajes de error menor al 5 %. 
 
4. En el estudio de los vertederos Cipolleti, la ecuación dada en los textos 
de hidráulica  presenta una menor aproximación del valor de  caudal real 
observado para vertederos de base menores a los 60 cm, siendo los 
vertederos menores a los 15 cm los que más alto porcentaje de error 
presentaron. 
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5. Los coeficientes de descarga no son constantes para ninguno de los 
vertederos ensayados. Con base en esto se determinó un modelo 
matemático en el programa estadístico SPSS, el cual relacionó las 
alturas de carga, base y datos de caudal real observado. El modelo 
matemático obtuvo valores confiables para vertederos con ancho (b) 
menores a los 50 cm y alturas de carga (H) entre 3 centímetros y 10 cm. 
 
6. Los coeficientes de descarga tienden a disminuir al aumentarse la base. 
Al graficar estos valores se determinó un modelo matemático 
(experimental general) que relaciona el coeficiente de descarga con la 
base con muy buena correlación. 
 
7. Al relacionar el modelo matemático obtenido, para el coeficiente de 
descarga  con la ecuación del Ing. Cipolleti, permitió disminuir el 
porcentaje de error entre el caudal observado y el calculado, 
manteniendo el exponente de la carga en 3/2.  
 
8. Se obtiene una mayor precisión de los valores de caudal para los 
vertederos estudiados con alturas de carga (H) mayores a los 3 
centímetros, en donde el comportamiento de la vena líquida responde 
mejor al criterio de caída libre.  
 
9. Al analizar la gráfica 62 de la ecuación del Cd se observa que  al 
aumentar el ancho de la base el coeficiente de descarga experimenta un 
disminución y muestra una tendencia a ser constante, pudiendo ser 
utilizada para obtener el coeficiente de descarga correspondiente  a 








1. Al emplear los vertederos Cipolleti se deben seguir las especificaciones 
de diseño de estas estructuras, verificar detallamente las dimensiones 
de los mismos, el bisel, y el material del que va a estar fabricados para 
evitar la corrosión o cualquier otro daño que afecte a la estructura.   
 
2. Al tomar las lecturas de carga de altura (H) se debe de esperar un 
periodo de tiempo para que el flujo y el tirante de agua se estabilicen y 
se puedan obtener medidas precisas y satisfactorias del caudal que 
circula por el canal del laboratorio. El periodo de tiempo para la 
estabilización del flujo dependerá de la dimensión de la base del 
vertedero trapezoidal y las condiciones del canal en donde se estén 
llevando a cabo los ensayos. 
 
3. Considerar que la carga de altura (H) debe ser tomada a una distancia 
mayor o igual a cuatro veces la máxima altura (H), medida a partir de la 
ubicación del vertedero hacia aguas arriba del mismo. 
 
4. Si van a emplearse vertederos trapezoidales con base, menores a 15 
centímetros se recomienda utilizar la ecuación experimental general, ya 
que presentó un menor porcentaje de error  entre el caudal obtenido y 
el observado. 
 
5. Tener  todos los cuidados necesarios  para el adecuado funcionamiento 
hidráulico de los vertederos Cipolleti. Por ejemplo, la altura mínima para 
aplicar las ecuaciones generadas debe ser mayor a 3 cm  para el caso 
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de  la ecuación experimental general  y de 3 a 10 cm para el modelo 
matemático obtenido en SPSS para todos los anchos, observar que la 
vena líquida tenga una caída libre, y que entre la vena liquida y el 
vertedero exista ventilación a presión atmosférica. Verificar que la 
velocidad de aproximación sea la menor posible en el canal o cauce 
donde se requiera instalar alguno de los vertederos ensayados en el 
laboratorio. 
 
6. Debido a la limitación de los ensayos de vertederos, en el Laboratorio 
de Mecánica de Fluidos, se recomienda emplear los modelos 
matemáticos deducidos en esta investigación desde vertederos de base 
de 5 cm a 60 cm,  dejando  abierta la propuesta para que se realicen 
ensayos para vertederos de 60 cm en adelante donde se puedan 
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